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i Reg. No. 749/S-406

Protokol o skiiske ¢.

AR-21-KT-010627-01

AR

ICO: 53 248 376
Pracovisko:

tel: 043/490 1562

Nazov a adresa skiiSobného laboratéria:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0.
Robotnicka 820/36, 039 01 Turéianske Teplice

Skasobné laboratérium Turéianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turéianske Teplice

RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

PreVak, s.r.o.
Puachovska 8

831 06 Bratislava
SLOVENSKO

Nazov a adresa zakaznika:

Détum prevzatia vzorky: 13.04.2021

Datum vykonania skagky: 13.04.2021 - 20.04.2021

Daturn vystavenia protokolu: 20.04.2021

Informécie o odbere vzorky:

Détum odberu: 13.04.2021 12:30

Teplota pri odbere: 7.5°C

Miesto odberu: Sara Tura

Vzorku odobral: Natélia Kozakova

Metéda odberu: SPP-001 Odber pitnych véd (A)

Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu: Protokol o odbere &.: NK-13042021-28

Informécie o vzorke: 104-2021-00011421

Nézov vzorky: PV - Real - K 4echnicka miestnost

Spésob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C

Material: Pitna voda - hromadné zasob., rozvodna siet - Minimélny rozbor pd. Vyhiaska MZSR 247/2017

Zz
Mikrobiologické skusky
Parameter Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota ~ SkaSobnametéda H SL TS
merania*
Visknité bakiérie okrem Fe a Mn jedince/ml <0 0 - SIN757TI14 V. - 8A
baktérii
Mikromycéty jedince/m <0 0 STN75 7711 v SA
Zivé organizmy jedince/m! <0 0 - STN75 7711 vV - 8
Mitve organizmy jedince/ml <30 0 STN 75 7711 V - S8A
Zelezité a mangénové baktérie % <10 0 - STN 757712 v SA
Abioseston % s10 1 2%  SIN757712 V - @A
Escherichia coli KTJ100 ml <0 0 - STNENISO V - 8
9308-1:2015
Enterckoky KTJ/100 mi <0 0 - SINENISO78992 v - @8A
Koliformné baktérie KTJ/100 mi <0 0 - STNENISO V. - SA
9308-1:2015
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJiml <200 0 STN EN ISO 6222 v -
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/ml <50 2 13%  STNENISO 6222 v -
36°C
Fyzikéine a chemické skisky
Parameter Jednotka Povoleni Vysledokmerania  Neistota Princip Skagobna metéda H sL TS
hodnota merania*
Aménne iony mg max, 0,5 - Spektrofotometria ~ STN ISO 7150-1 V TR A
(UvVVIS)

Dusitnany mg/l max, 50 0%  Ic-Wv LS-PP-CH-80 V TR A
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Fyzikéalne a chemickeé skasky
Parameter Jednotka Povolena Vysledokmerania  Neistota  Princip Skiisobna metéda H SL TS
hodnota merania*

Dusitany mg max, 0,5 <0,026 - Ic-Uv LS-PP-CH-80 V TR A
Chemicka spotreba kyslika mg/l max, 3 <05 - Titrécia LS-PP-CH-5 V TR A
manganistanom

Mangan (Mn) gl <50,0 <5 - ICP-CES STNEN ISO 11885 vV TR A
pH 6,5-9,5 8,39 6% Potenciometria STN ENISO 10523 V TR A
Vodivost pri 20°C mS/m max, 125 245 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 vV TR A
Volny chiér mg/l max, 0,3 0,18 20%  Spekirofotometia  SPP INO.M.070/B (TM) V N A
Zelezo (Fe) mg/l <0,20 <0,01 - ICP-OES STNENISO 11885 vV TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 0,010 3% Spektrofotometria PP INO.M.154 vV - B8A
Farba mg/l <20,0 <2 - Spekirofotometria  SPP INO.M.051 Vv - SA
Pach - bez zapachu - Senzoricka analyza STN EN 1622 - - 8A
Zakal FNU <50 0,09 2% Nefelometria SPP INO.M.052 VvV - SA

Posidenie sitiladu / nestiladu

Vysledky meran| sledovanjch mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vady st v sillade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa
Vyhladky MZ SR €.247/2017 Z.z. 2 9.10.2017, ktorou sa ustanovujil podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik
pri zésobovani pitnou vodou,

Vysledky merani sledovanych fyzikélnych a chemickjch parametrov analyzovanej vzorky vody s v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podra Vyhiasky
Ministerstva zdravotnictva SR €.247/2017 Zz. z 9.okt6bra 2017, kiorou sa ustanovujis podrobnosti o kvalite pitnej vedy, kontrols kvality pitnej vody, programe monitorovania a

manaZmente rizik pri zésobovani pitnou vodou.

Kon3tatovanie(nia) stladu / nestladu so Specifikéciou (alebo poziadavkami) vychéddza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozsirent: neistotu vysledkov merani, na kiorych

je zalozené rozhodnutie o slade / nesillade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.
Postdenie stladu / nestladu nie je mozné zamiefiat za vysledky posidenia zhody vykonané inspekénym alebo certifikagnym orgénom.

Vysvetlivky:  H- hodnotenie TS - typ skusky
V - whovuje A - akreditovana ski$ka vykonan4 vo viastnom skiSobnom laboratériu

N - neakreditovana skiska vykonana vo viastnom skigabnom laboratoriu

NE - nevyhowuje
{A) - akreditovany odber SA - akreditovana skaSka vykonana subdodévatefsky
SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky SN - neakreditované skiiska vykonana subdodéavatelsky
PP - Standardny pracovny postup (TM) - sktSanie mimo laboratéria u zékeznika

ND - danou metédou nedetekovatelné

KTJ - kol6niu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutné mnoZstvo

m - najvy3Sia povolené hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M. ¢ - "M" je najvy33ia povolena hodnota pre potet vzoriek "c” z 5 pri patvzorkovom hodnoteni

* - roz8irend neistota uréend s koeficientom rozsirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriuje neistotu vzorkovania.
- rozéirené neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

SL. - laboratérium vykondvajlce skudku: NZ-Nové Zamky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ruzomberok, TV-Trebisov

Prehlasenie:  Laboratérium nezodpoveds za informécie dodané zakaznikom, kioré méZu mat vplyv na platnost vysledkov.
Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa vztahuji ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata.
Meradl4 a meracie zariadenia pouZité na skigky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Vysledky sa tykajil iba predmetu skiiSok a nenahradzajii iné dokumenty napr. spravieho charakteru,
Vysledok oznadeny v tomto protokele ako neakreditovana skiska nie je predmetom akreditacie.
Vysledok oznadeny v tomto protokole ako subdodévka je vysledkom merania subdodavatela na zéklade kontraktu,
Protoko! mdZe byt reprodukovany alebo vElefiovany do propaga&nych materidlov len s pisomnym sihlasom ski$obného laboratéria a v rozsahu tohto stihlasu.
Akékolvek pozmeiiovanie, vyhotovovanie képii Easti skaSobného pratokolu je nepovolené a takyto protokol sa stéva automaticky neplatnym.
Overenie pravosti a Gpinosti protokolu je moZné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku skiSobného laboratoria, ktoré je uvedens v zahlavi
profokolu — Nézov a adresa skiSobného laboratéria®
Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratorii.
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Vysledky analyz elektronicky validoval(i):
Viera Valkové

Ved(ca ski§obného laboratoria Turgianske Teplice

Protokol o skiiske schvilil;
Viera Valkova
Veduca skisobného laboratéria Turdianske Teplice

N

Vyhotovil: Nina Hrnéiarové
Cislo dokumentu: 202142013320370
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